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stavajici venkovni vedeni NN
transformaéni stanice JTS 250 kVA
podpérnij bod betonovy

dsekovyj odpinat

uzemneni

svodice prepéti

Nové zarizeni zakresleno cervené
Stavajici zarizeni zakresleno modre
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Ochrana pred tirazem v dis soustaoé dle PNE 33 0000- i
5. vydani o platném znéni,

Stanoveni zdkladnich charakteristik podle onéfsich oo
PNE 33 0000-2, 4. vydini v platném znén.
Namrazovd oblast N1, vétrnd oblast ITT

Vyichozi namahdni 42-AL1/7-STIA pfi-5°C 38 MPa
Trasa vedeni e 276
Délka nového vodiie 42-AL1[T-STIA ... 828 m

PSO1-TS - Technolo ie
PS 02 - Transformétor 250 kVA
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Transformaéni stanice:
22/0,4kV
JTS 250 kVA
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